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Méthodologie d’estimation de la consommation électrique  
des centres de données 

Notice méthodologique 

(dernière mise à jour : mai 2026) 

Le règlement européen sur les statistiques de l’énergie impose aux États membres de transmettre 
annuellement à Eurostat la consommation d’énergie des centres de données de plus de 1 MW de 
puissance. Cette obligation concerne aussi bien les centres de données d’entreprises que ceux en 
colocation (qui regroupent les infrastructures de plusieurs entreprises). L’information sur la puissance 
souscrite n’étant pas disponible dans les bases de données actuellement disponibles, le seuil de 1 MW 
de puissance est approché dans cette étude par un seuil de 1 GWh de consommation annuelle. 

L’estimation de la consommation électrique des centres de données est effectuée en trois étapes : 

 
Constitution d’un répertoire des infrastructures.  

Une première étape a consisté à établir un inventaire le plus exhaustif possible des centres de données 
en France métropolitaine. Pour ce faire, plusieurs sources hétérogènes ont été croisées et consolidées : 

o les sites publics répertoriant ces infrastructures ; 
o les sites internet individuels des centres de données ; 
o la base OPERAT de l’Ademe ; 
o la base de données de la Commission européenne sur les centres de données français. 

 

Affectation des données de consommation électrique 

La consommation de chacun des centres de données de ce répertoire a été estimée à partir des données 
de consommation observées pour l’ensemble du site (et pas uniquement la consommation des serveurs 
informatiques non identifiables dans les bases de données). 

Sources privilégiées par ordre de priorité 

o données locales (à l’échelle de l’adresse) issues des bases Enedis et RTE, permettant un 
suivi temporel précis de la consommation, quand la donnée est disponible ; 



 

o à défaut, données des bases OPERAT ou de la Commission européenne (certaines années 
sont manquantes) ; 

Règles d’allocation de la consommation 

o Cas 1 : la surface dédiée aux serveurs informatiques est connue et représente moins de 
70 % de la surface totale du site. On considère alors que l’intégralité de la consommation 
d’électricité n’est pas dédiée à la consommation des serveurs informatique. La 
consommation attribuée aux serveurs est estimée comme le maximum entre : 

  90 % de la consommation totale observée du site, 

 2,6 MWh par m² de surface dédiée aux serveurs. Ce coefficient a été choisi à partir 
des données OPERAT entre 2020 et 2024 sur le champ des sites ayant trois quarts 
de leur surface dédié à des salles informatiques. Il y a environ 150 sites chaque 
année. L’évolution dans le temps de ce coefficient n’a pas été prise en compte. 
Selon l’année et la façon de calculer le coefficient (moyenne ou médiane), il varie 
entre 2,1 et 3,3 MWh/m2.   

Note : ces sites représentent une part minoritaire de la consommation totale. En 
2024 cela correspond à 89 sites sur 471 pour une consommation de 300 GWh sur 
un total de 4 300 GWh. 

o Cas 2 (défaut) : dans les autres cas, on considère que la consommation du site est très 
largement dominée par les serveurs, 100 % de la consommation électrique observée est 
retenue.  

Filtrage des petits sites 

Les sites dont la consommation estimée est inférieure à 1 GWh/an pour toutes les années 
de l’étude sont exclus du périmètre d’analyse. 

 

Traitement des données manquantes  

Lorsque les données sont manquantes, les traitements suivants ont été effectués : 
o Imputation des consommations. Pour les années non renseignées dans les bases OPERAT 

et de la Commission européenne, une estimation est réalisée afin de combler les lacunes. 
La consommation est interpolée lorsque l’année manquante se situe entre deux années 
connues ou reconduite avec la dernière valeur connue si l’année est postérieure à toutes 
les années connues. Les années antérieures à la dernière date connue ne sont reconduites 
que pour les sites pour lesquels le SDES a connaissance d’une existence antérieure. 

o Exclusion des petits centres. Les sites pour lesquels aucune consommation n’a été 
observée n’ont pas fait l’objet d’un redressement. Une analyse complémentaire a révélé 
qu’il s’agissait de petits centres de données, hors du champ d’intérêt. 

 

Le répertoire des infrastructures comporte les centres de données en colocation et les centres de 
données d’entreprises, mais l’erreur potentielle n’est pas identique sur ces deux champs. L’inventaire 
des centres de données en colocation couvre principalement les infrastructures majeures, laissant 
potentiellement de côté quelques sites de taille modeste. Toutefois, le principal biais porte sur les salles 
serveurs d’entreprises, dont le nombre et la puissance réelle sont moins bien connus. En conséquence 
et en l’état des données disponibles, la consommation totale du secteur en 2024 a été estimée à un 
maximum de 6 TWh (estimation prudente). 



 

La surface dédiée aux salles informatique provient de la base de données OPERAT ou à défaut des 
données de la commission européenne. Lorsque la surface n’est pas connue, on suppose que la 
consommation par unité de surface vaut 2,6 MWh par m2. Dans l’analyse, la surface retenue pour un site 
est celle de la dernière année connue. Sur les 471 centres de données en 2024, la surface dédiée à des 
serveurs informatiques n’est pas connu pour 145 d’entre eux. Le couple (consommation, surface) 
présenté dans la publication est observé pour les plus gros centres de données mais reste fragile pour 
les petits consommateurs.  

 

Évolution par rapport à la précédente publication 

Le répertoire des centres de données a été enrichi en prenant en compte notamment les nouvelles 
données issues d’OPERAT. Cet enrichissement a un peu augmenté la consommation totale d’électricité 
pour toutes les années.  Une méthode a été développée pour calculer la consommation des 
établissements lorsque la surface dédiée au serveur informatique est inférieure à 70 % de la surface 
totale du site. Cet ajout méthodologique a diminué la consommation totale des centres de données. La 
localisation des sites a été affinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissariat général au développement durable   
 
Service des données et études statistiques  
Sous-direction des statistiques de l’énergie (SDSE)  
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex  
Courriel : diffusion.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 
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